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Wybér miejsca montazu i pozycji montazowej

Objasnienie do
wskazowek bez-
pieczenstwa

Bezpieczenstwo

A  OSTRZEZENIE!

Oznacza bezposrednie niebezpieczenstwo.
» Jesli nie zostang podjete odpowiednie srodki ostroznosci, skutkiem bedzie kalectwo
lub $mier¢.

Oznacza sytuacje niebezpieczna.
» Jesli nie zostang podjete odpowiednie srodki ostroznosci, skutkiem moga by¢
najciezsze obrazenia ciata lub $mier¢.

/\  OSTROZNIE!

Oznacza sytuacje potencjalnie szkodliwa.
» Jesli nie zostang podjete odpowiednie srodki ostroznosci, skutkiem mogg by¢ okale-
czenia lub straty materialne.

WSKAZOWKA!

Oznacza mozliwos¢ pogorszonych rezultatéw pracy i uszkodzen wyposazenia.

Niebezpieczenstwo wskutek bledéw obstugi i nieprawidlowego wykonywania prac.

Skutkiem mogg by¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

» Uruchamianie falownika moze by¢ wykonywane tylko przez przeszkolony personel i
tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

» Przed instalacjg i uruchomieniem nalezy przeczytaé instrukcje instalacji i obstugi.

Niebezpieczenstwo wywotane blednym wykonaniem prac.

Skutkiem moga by¢ powazne straty materialne i obrazenia ciata.

» Montaz i podtgczenie ochrony przeciwprzepigciowej mogg zosta¢ wykonane tylko
przez wykwalifikowanego elektromonteral!

Przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwal

Przed rozpoczeciem wszelkich prac zwigzanych z montazem i podtaczeniem nalezy
zadbac o to, aby obwody pradu przemiennego i prgdu statego przed falownikiem
byly pozbawione napiecia.

>
>

Ochrona przeciwpozarowa



Uzytkowanie
zgodne z prze-
Znaczeniem

/\  OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo spowodowane przez wadliwe lub nieprawidtowo wykonane
instalacje.

Skutkiem moze by¢ uszkodzenie falownikéw i innych elementéw instalacji fotowoltaicz-
nej przewodzacych prad elektryczny.

Wadliwe lub nieprawidtowo wykonane instalacje mogg doprowadzi¢ do przegrzania kabli
i zaciskow przytgczeniowych oraz spowodowac wytadowania tukowe. Moze to skut-
kowac¢ uszkodzeniami termicznymi, ktére z kolei mogg prowadzi¢ do pozarow.

Podczas podtgczania kabli pradu przemiennego i pragdu statego nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

» Wszystkie zaciski przytgczeniowe dokreca¢ momentem podanym w instrukgciji
obstugi

Wszystkie zaciski uziemienia (PE/GND), w tym takze niewykorzystane zaciski uzie-
mienia, dokreca¢ momentem podanym w instrukcji obstugi.

Nie przecigzac kabli.

Sprawdzac¢ kable pod katem uszkodzen i prawidtowego utozenia.

Przestrzegaé wskazéwek bezpieczenstwa, instrukcji obstugi, a takze lokalnych
warunkow podtgczenia do sieci.

vvyVvy vy

Falownik nalezy zawsze przykrecaé¢ do uchwytu montazowego Srubami mocujgcymi
momentem podanym w instrukcji obstugi.
» Falownik uruchamia¢ wytgcznie z dokreconymi Srubami mocujgcymi!

Wskazoéwka! Firma Fronius nie pokrywa kosztéw przestojow produkcji, dodatkowych
prac montazowych itp., powstatych wskutek wykrytego tuku elektrycznego i jego
nastepstw. Firma Fronius nie ponosi odpowiedzialnosci za ogieh i pozary, ktére mogg
powsta¢ mimo zastosowania zintegrowanej funkcji wykrywania / przerwania tuku elek-
trycznego (np. w wyniku dziatania rownolegtego tuku elektrycznego).

Wskazoéwka! Przed zresetowaniem falownika po wykryciu tuku elektrycznego nalezy
skontrolowa¢ catg instalacje fotowoltaiczng pod kgtem ewentualnych uszkodzen.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta dotyczacych podtgczenia, insta-
lacji i eksploatacji. Wszelkie instalacje i potgczenia nalezy wykonaé dokfadnie, zgodnie

z zatozeniami i przepisami, aby zredukowa¢ do minimum mozliwe zagrozenia.

Momenty dokrecajgce poszczegdlnych zaciskow podano w instrukcjach instalacii
urzgdzen.

Falownik jest przeznaczony wytgcznie do przeksztatcania prgdu statego z modutéw

solarnych na prad przemienny oraz do zasilania nim publicznej sieci zasilajgce;.

Za uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uwaza sie:

- uzytkowanie inne lub wykraczajgce poza podane;

- modyfikacje falownika, ktore nie sg wyraznie zalecane przez firme Fronius;

- montaz podzespotdw, ktore nie sg wyraznie zalecane lub dystrybuowane przez firme
Fronius.

Producent nie odpowiada za powstate w ten sposéb szkody.
Wygasajg wéwczas roszczenia gwarancyjne.

Do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza sie réwniez:

- zapoznanie sie z wszystkimi wskazéwkami oraz ostrzezeniami, a takze instrukcjami
bezpieczenstwa zawartymi w instrukcji obstugi i instrukcji instalacji oraz ich prze-
strzeganie;

- wykonywanie czynnosci konserwacyjnych w wymaganych terminach;

- montaz zgodny z instrukcjg instalacji.



Wybor miejsca
montazu falow-
nika

Podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
wszystkie podzespoty byty obstugiwane wytgcznie w dopuszczalnym zakresie eksploata-

Cji.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie dziatania zapewniajgce dtugotrwate zachowanie
wtasciwosci modutu solarnego, ktére sg zalecane przez jego producenta.

Nalezy uwzgledni¢ instrukcje dostawcy energii elektrycznej dotyczgce zasilania sieci
i metod podtgczenia.
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Falownik jest przeznaczony do montazu wewnatrz pomieszczenh.

Falownik jest przeznaczony do montazu na zewnatrz.

Ze wzgledu na stopien ochrony IP 65 falownik jest odporny na stru-
mien wody padajacy ze wszystkich kierunkow i moze by¢ uzytkowany
réwniez w wilgotnym otoczeniu.

Aby utrzymacé temperature falownika na mozliwie najnizszym pozio-
mie, falownik nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie pro-
mieniowania stonecznego. Falownik najlepiej zamontowac

w ostonietym miejscu, np. w okolicach modutéw solarnych lub pod
okapem dachu.

Ubcmax przy wysokosci:

od 0 do 2000 m = 1000 V
od 2000 do 2500 m =900 V
od 2500 do 3000 m =815V
od 3000 do 3400 m =750 V

WAZNE! Falownika nie nalezy montowacé i eksploatowaé na
wysokosci powyzej 3400 m n.p.m.

Falownika nie nalezy montowac:

- w obszarze zaciggania amoniaku, zrgcych oparow, zakwaszo-
nego lub zasolonego powietrza
(np. w sktadach nawozéw, otworach wentylacyjnych obér, instala-
cjach chemicznych, garbarniach itp.).

Z powodu niewielkiego hatasu wytwarzanego przez falownik
w okreslonych stanach pracy, nie jest zalecany montaz w bezposred-
nim sgsiedztwie pomieszczen mieszkalnych.




Objasnienie sym-
boli — pozycja
montazowa

Falownika nie nalezy montowac w:

- pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku wypadkéw z udziatem
zwierzgt hodowlanych (konie, bydto, owce, trzoda chlewna itp.);

- stajniach i przylegtych pomieszczeniach;

- magazynach i skladach na siano, stome, trociny, pasze dla
zwierzat, nawozy itp.

Zasadniczo falownik ma pytoszczelng konstrukcje. Jednakze w obsza-
rach o silnym zapyleniu moze nastgpi¢ zapylenie powierzchni
chtodzacych i znaczace obnizenie wydajnosci termicznej. W takim
przypadku konieczne jest regularne czyszczenie. Dlatego niezalecany
jest montaz w pomieszczeniach i otoczeniu o silnym zapyleniu.

Falownika nie nalezy montowaé w:

- szklarniach;

- pomieszczeniach, w ktdrych przechowywane i przetwarzane sg
owoce, warzywa i winorosle;

- pomieszczeniach do przygotowania zb6z, pasz zielonych
i dodatkéw paszowych.

Falownik jest przystosowany do montazu na pionowej Scianie lub
kolumnie.

Falownik jest przystosowany do montazu w pozycji poziome;j.

Falownik nie jest przystosowany do montazu na powierzchni skosnej.

Falownika nie nalezy montowac¢ na ukos$nej powierzchni z przytgczami
skierowanymi do gory.

Falownika nie nalezy montowa¢ w pozycji skosnej na pionowej $cianie
lub kolumnie.




Falownika nie nalezy montowaé¢ w pozycji poziomej na pionowej Scia-
nie lub kolumnie.

Falownika nie nalezy montowaé na pionowej scianie lub kolumnie
z przytgczami skierowanymi do gory.

Falownika nie nalezy montowa¢ w pozycji przewieszonej
z przytgczami skierowanymi do gory.

Falownika nie nalezy montowac w pozycji przewieszonej
Z przytgczami skierowanymi do dotu.

Falownika nie nalezy montowac na stropie.

Ogdlne informa- Przy wybieraniu miejsca montazu falownika nalezy przestrzegac nastepujacych kry-
cje dotyczace teriow:

wyboru miejsca

rr!Ic()ntaiu falow- Instalacja wytacznie na statym, niepalnym podtozu

nika

Maks. temperatury otoczenia:
od -25°C do +60°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza:
0-100%

Powietrze chtodzgce falownik przeptywa
\’ od lewej strony do goéry (doptyw
100 mpm, chtodnego powietrza z lewej strony,

100 . . .
m’"\ odprowadzanie cieptego powietrza
25°C .40 - do gory).
€3 0- 109 5 20 °C

Powietrze odlotowe moze osiggac tem-
perature 70°C.

W przypadku montazu falownika w szafie sterowniczej lub podobnych przestrzeniach
zamknietych, nalezy zadba¢ o odpowiednie odprowadzanie ciepta przez wentylacje
wymuszona.




Jezeli falownik ma by¢ zamontowany na $cianie zewnetrznej obory, nalezy zachowaé
odstep miedzy falownikiem a otworami wentylacyjnymi i konstrukcyjnymi budynku,
wynoszacy co najmniej 2 m we wszystkich kierunkach.

Miejsce montazu nie moze by¢ narazone na dziatanie amoniaku, zrgcych opardw, soli
lub kwaséw.




Montaz uchwytu montazowego

Bezpieczenstwo

Wybor kotkow
i wkretow

Zalecenie
dotyczace
wkretow

Otwieranie falow-
nika
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/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez napiecie resztkowe z kondensatorow.

Skutkiem moze by¢ porazenie prgdem elektrycznym.

» Odczeka¢, az kondensatory sie roztadujg. Czas potrzebny na roztadowanie wynosi
5 minut.

/A  OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo wskutek zabrudzenia lub kontaktu z wodga zaciskow przytacze-

niowych i stykow sekcji przylaczy falownika.

Skutkiem moze by¢ uszkodzenie falownika.

» W przypadku wiercenia nalezy uwazac, aby zaciski przytaczeniowe i styki nie
zostaty zabrudzone lub nie weszty w kontakt z wodg.

» Uchwyt montazowy bez modutu mocy nie jest zgodny ze stopniem ochrony IP
catego falownika i dlatego nie nalezy montowac go bez modutu mocy.

» Uchwyt montazowy nalezy w trakcie montazu chroni¢ przed zabrudzeniem i wil-

gocia.

Wskazéwka! Stopien ochrony IP 65 obowigzuje tylko wtedy, gdy
- falownik jest zawieszony na uchwycie montazowym i mocno do niego przykrecony,
- ostona sekcji wymiany danych falownika jest zatozona i mocno przykrecona.

Sam uchwyt montazowy bez falownika i kanatu wentylacyjnego zapewnia stopien
ochrony IP 20!

Wazne! W zaleznosci od rodzaju podtoza, w celu zamontowania uchwytu montazowego
potrzebne sg réznego rodzaju elementy mocujace. Z tego wzgledu elementy mocujace
nie sg objete zakresem dostawy falownika. Instalator sam jest odpowiedzialny za pra-
widtowy dobér elementéw mocujacych.

Do montazu falownika producent zaleca stosowanie wkretow stalowych lub aluminio-
wych o $rednicy od 6 do 8 mm.

/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez niedostateczne potaczenie przewodu ochron-

nego.

Skutkiem mogg by¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

» Sruby obudowy zapewniajg odpowiednie potgczenie przewodu ochronnego w celu
uziemienia obudowy i NIE moga by¢ zastepowane zadnymi innymi srubami, ktére
nie zapewniajg niezawodnego potgczenia przewodu ochronnego.




Montaz uchwytu 1 2
montazowego na
$cianie

Porada: Falownik nalezy zamontowac tak, aby
wys$wietlacz znajdowat sie na wysokoS$ci oczu.

11



3 Wskazéwka! Podczas montazu uchwytu

) montazowego na scianie nalezy zwracac
‘Y/' P uwage, aby nie ulegt on znieksztatceniu
‘Y/ lub skrzywieniu.

sgi

.236-.315inch

Montaz uchwytu W przypadku montazu falownika na masz-

montazowego na cie lub wsporniku firma Fronius zaleca

maszcie lub zastosowanie zestawu do mocowania na

wsporniku maszcie ,Pole clamp” (Nr zam. SZ
2584.000) produkc;ji firmy Rittal GmbH.
Przy uzyciu tego zestawu mozna zamon-
towac falownik na prostokgtnym lub
okraglym maszcie o nastepujgcych sredni-
cach: /E od 40 do 190 mm (maszt
okragty), y od 50 do 150 mm (maszt pro-
stokatny).

Montaz uchwytu Uchwyt montazowy nalezy przykreci¢ Srubami w co najmniej 4 punktach.

montazowego na

wsporniku meta- 1

lowym

12



Nie dopusci¢ do Wskazéwka! Podczas montazu uchwytu montazowego nalezy zwracac¢ uwage, aby nie
skrzywienia lub ulegt on znieksztatceniu lub skrzywieniu.

znieksztatcenia
uchwytu
montazowego

13



Przytagczenie falownika do sieci publicznej (pradu
przemiennego)

Bezpieczenstwo

Monitorowanie
sieci

Budowa kabla
pradu przemien-
nego

Przygotowanie
kabli aluminio-
wych do
podtaczenia
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/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo wskutek btedow obstugi i nieprawidlowego wykonywania prac.

Skutkiem moga by¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

» Uruchamianie falownika moze by¢ wykonywane tylko przez przeszkolony personel i
tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

» Przed instalacjg i uruchomieniem nalezy przeczytaé instrukcje instalacji i obstugi.

/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo spowodowane napieciem sieciowym oraz napieciem pradu

stalego z modutéw fotowoltaicznych wystawionych na dziatanie swiatta.

Skutkiem moze by¢ porazenie prgdem elektrycznym.

» Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy potgczeniach nalezy zadbac o to, aby
obwody prgdu przemiennego i prgdu statego przed falownikiem byty pozbawione
napiecia.

» Stafe potaczenie z publiczng siecig zasilajgcg moze wykonac wytgcznie koncesjono-
wany elektroinstalator.

/A  OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo wywotane nieprawidtowym dokreceniem zaciskéw przytgcze-

niowych.

Skutkiem mogg by¢ uszkodzenia termiczne falownika, ktére z kolei mogg prowadzi¢ do

pozarow.

» W przypadku podtgczania kabli pradu statego i przemiennego nalezy uwazaé, aby
wszystkie zaciski przytgczeniowe byty mocno dokrecone podanym momentem
dokrecenia.

Aby monitorowanie sieci dziatato optymalnie, opér wewnetrzny przewodéw doprowadzo-
nych do zaciskdw przytgczeniowych pradu przemiennego musi by¢ jak najmniejszy.

Do zaciskow przytgczeniowych prgdu przemiennego falownika mozna podtgczac prze-
wody pradu przemiennego o nastepujgcej budowie:

Cu/Al Cu
- miedziane lub aluminiowe: okragte, jednozytowe;
O@ - miedziane: okragte, o cienkich zytach, maks. klasy 4.

Zaciski przytgczeniowe pradu przemiennego nadajg sie do podtaczenia jednozytowych,
okragtych kabli aluminiowych. Wskutek reakcji aluminium z powietrzem powodujacej
powstanie opornej, nieprzewodzgcej warstwy utlenionej, podczas podtgczania kabli alu-
miniowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:



Zaciski
przytaczeniowe
pradu przemien-
nego

Przekréj kabla
pradu przemien-
nego

- zredukowane prgdy znamionowe dla kabli aluminiowych,
- nizej wymienione warunki przytgczeniowe.

W przypadku uzywania kabli aluminiowych zawsze przestrzegac¢ informacji producenta
kabli.

Przy dobieraniu przekrojow przewodow nalezy bra¢ pod uwage lokalne uwarunkowania.
Warunki podtaczenia:

E| Na odizolowanym koncu kabla starannie zeskroba¢ warstwe utleniong, na przykfad
za pomocg noza.

WAZNE! Nie uzywa¢ szczotek, pilnikéw ani papieru $ciernego; czastki aluminium pozo-
stajg na kablu i mogg zostac przeniesione na inne przewody przewodzace prad elek-
tryczny.

Po usunigeciu warstwy utlenionej posmarowac koniec kabla obojetnym smarem, na
przyktad wazeling niezawierajgcg kwasoéw i zasad.

E| Koniec kabla podtgczyé bezposrednio do zacisku przytgczeniowego.

WAZNE!Czynno$ci nalezy powtdrzyé, jesli kabel zostat odtgczony i trzeba go ponownie
podtgczyc.

A * min. 2.5mm? - max. 16mmz| PE Przewdéd ochronny / uziemienie
L1-L3 Przewdd fazowy

N Przewéd neutralny

maks. przekroj kabla na kabel:
16 mm?

min. przekrdj kabla na kabel:
odpowiednio do wartosci zabezpieczenia
po stronie obwodu prgdu przemiennego,
ale co najmniej 2,5 mm?

Kable prgdu przemiennego mozna

M32 podtgczaé do zaciskéw przytgczeniowych
(@11-21mm) d i bez okué kablowych
(©.433- 827inch) pradu przemiennego bez oku ych.

WAZNE! W przypadku uzywania oku¢ kablowych do kabli prgdu przemiennego o prze-
kroju 16 mm? okucia kablowe o prostokgtnym przekroju muszg by¢ zacisniete.
Zastosowanie oku¢ kablowych z kotnierzami izolujgcymi jest dozwolone tylko w przy-
padku przekroju kabla maks. 10 mm?>.

W przypadku dtawika kablowego M32 z elementem redukcyjnym:
Srednica kabla 7-15 mm

W przypadku dfawika kablowego M32 (z usunietym elementem redukcyjnym):

Srednica kabla 11-21 mm

(w przypadku srednicy kabla ponizej 11 mm sita uchwytu odcigzajgcego zmniejsza sie ze
100 N do maks. 80 N)
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Podiaczenie
falownika do
sieci publicznej
(pradu przemien-
nego)

Maksymalne
zabezpieczenie
po stronie
obwodu pradu
przemiennego

16

W przypadku $rednic kabla wigkszych niz 21 mm dtawik kablowy M32 nalezy zamieni¢
na dtawik kablowy M32 o poszerzonym obszarze zaciskania — nr art.: 42,0407,0780 —

uchwyt odcigzajgcy M32x1,5 KB 18-25.

Cu/Al Cu

O@max. Class 4

Torque (Nm / e N
Ibf.in.) — see

printing near ﬂ& t& ‘ @\
wire terminal -~ /”/\/_w-%l\ﬁ i

Wskazoéwka! Przestrzegac wartosci
momentu dokrecajgcego nadrukowanego
z boku pod zaciskami przytgczeniowymi!




Falownik Fazy Moc pradu  Maksymalne Zalecane

przemien- zabezpiecze- zabezpiecze-
nego nie nie

Fronius Symo 3.0-3-S / - 3 3000 W C25A C10A
M

Fronius Symo 3.7-3-S / - 3 3700 W C25A C13A
M

Fronius Symo 4.5-3-S / - 3 4500 W C25A C16 A
M

Fronius Symo 5.0-3-M 3 5000 W C25A C16A
Fronius Symo 6.0-3-M 3 6000 W C25A C16A
Fronius Symo 7.0-3-M 3 7000 W C25A C20A
Fronius Symo 8.2-3-M 3 8200 W C25A C25A

Wskazéwka!

Lokalne przepisy, wymogi operatora sieci przesytowej lub inne okolicznosci mogg naka-
zywac wyposazenie przewodu przytgczeniowego w wytgcznik réznicowo-prgdowy.
Zazwyczaj w takim przypadku wystarczajgcy jest wytacznik réznicowo-pradowy typu A
0 pradzie zadziatania co najmniej 100 mA. W poszczegdlnych przypadkach

i w zaleznosci od warunkéw lokalnych mogg jednak wystepowac btedne zadziatania
wytgcznika réznicowo-prgdowego typu A. Z tego powodu firma Fronius zaleca zastoso-
wanie wytgcznika réznicowo-pragdowego przystosowanego do pracy z przetwornicg
czestotliwosci.
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Wskazowki dotyczace falownikow z trackerami
MPP Single i Multi

Falownik typu
Single MPP Trac-
ker

Falownik typu
Multi MPP Trac-
ker

18

Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S

Fronius Symo
3.0-3-S/3.7-3-S / 4.5-3-S

DC+ Do+ _DC-

—|—|—|123123

Podtgczenie pola modutu solarnego do falownika
typu Single MPP Tracker

Fronius Symo 3.0-3-M - 8.2-3-M

Fronius Symo 3.0-3-M - 8.2-3-M
PV 1
3 \ PV 2
\ \

\
\ \ \
\
\ \ \
\

DC-1 DC-2
DC+2
DC+1DC+2 DG

1I1021i34

Podtgczenie dwdch pél modutéw solarnych do falow-
nika typu Multi MPP Tracker

W przypadku tego typu falownika
dostepne sg zawsze 3 zaciski DC+ i DC-.
Zaciski sg potgczone wewnatrz i nie sg
zabezpieczone bezpiecznikami. Do falow-
nika mozna zatem podfgczy¢ rownolegle

i bezposrednio maks. 3 fancuchy.

W takiej sytuacji, w przypadku dwéch
tancuchéw muszg one by¢ zdolne do prze-
wodzenia przynajmniej pojedynczego,

a w przypadku trzech fancuchéw —
podwadjnego pradu zwrotnego (patrz karta
danych technicznych modutéw).

W przypadku liczby tancuchéw wiekszej
niz trzy nalezy zastosowac zewnetrzng
skrzynke zbiorczg wraz z bezpiecznikami
tancuchow. tancuchy muszg tutaj
posiada¢ kazdorazowo réwng liczbe
modutow.

W przypadku falownikéw typu Multi MPP
Tracker dostepne sg dwa niezalezne
wejscia pradu statego (MPP Tracker).
Mozna do nich podtgczy¢ rézng liczbe
modutow.

Na jeden MPP Tracker przewidziane sg po
dwa zaciski DC+. tacznie dostepne sg

4 zaciski DC-.

Podtgczenie 2—4 tancuchow w trybie pracy
Multi MPP Tracker:

Rozdzieli¢ tarncuchy na oba wejscia MPP
Tracker (DC+1/DC+2). Zaciskéw DC-
mozna uzywac dowolnie, poniewaz sg one
potgczone wewnetrznie.

W przypadku pierwszego uruchomienia
MPP TRACKER 2 ustawi¢ w pozycji ,ON”
(istnieje takze mozliwos¢ pozniejszego
ustawienia w menu ,Podst.”)



Fronius Symo 3.0-3-M - 8.2-3-M
PV 1
\\ \\ \\ \\ PV 2
\ AN \ \ \
L IEERLRITEUELERRLRRRNY
\ X L\NURNNY )
\ . A \ | String current > 32 A
IJ connect
DC+1 and DC+2 *
DC+1DC+2 DC-
[ N ] 1117212 |1[2)3
DC-1 DC+1 i ITI
*

Podtgczenie wigkszej liczby potgczonych ze sobg pol
modutéw solarnych za pomocg jednego przewodu do
falownika typu Multi MPP Tracker

Tryb pracy Single MPP Tracker w falow-
niku typu Multi MPP Tracker:

Jezeli tancuchy sg potgczone za pomocg
skrzynki zbiorczej i do podtagczenia do
falownika jest stosowany tylko jeden
przewod zbiorczy, przytgcze DC+1 (styk 2)
i DC+2 (styk 1) musza byc¢ potgczone ze
sobg za pomocg zwory.

Srednica drutu przewodu przytgczenio-
wego pradu statego i zwory muszg by¢
sobie rowne. Potgczenie zworg zaciskow
DC- nie jest konieczne, poniewaz sg one
potgczone wewnetrznie.

W przypadku pierwszego uruchomienia
MPP TRACKER 2 ustawi¢ w pozyc;ji ,OFF”
(istnieje takze mozliwos¢ pozniejszego
ustawienia w menu ,Podst.”)

Jezeli falownik typu Multi MPP Tracker
bedzie eksploatowany w trybie pracy Sin-
gle MPP Tracker, prady podtgczonych
przewodow pradu statego beda réwno-
miernie rozdzielone na oba wejscia.
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Podtaczenie tancuchow modutéw solarnych do

falownika

Bezpieczenstwo

20

/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo wskutek btedow obstugi i nieprawidlowego wykonywania prac.

Skutkiem moga by¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

» Uruchamianie falownika moze by¢ wykonywane tylko przez przeszkolony personel i
tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

» Przed instalacjg i uruchomieniem nalezy przeczytaé instrukcje instalacji i obstugi.

/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo spowodowane napieciem sieciowym oraz napieciem pradu

stalego z modutéw fotowoltaicznych wystawionych na dziatanie swiatta.

Skutkiem moze by¢ porazenie prgdem elektrycznym.

» Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy potgczeniach nalezy zadbac o to, aby
obwody prgdu przemiennego i prgdu statego przed falownikiem byty pozbawione
napiecia.

» State potgczenie z siecig zasilajgcg moze wykonac wytgcznie autoryzowany elektro-
instalator.

/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez napiecie sieciowe i napiecie pradu statego

z modutéw solarnych.

Skutkiem moze byc¢ porazenie prgdem elektrycznym.

» Wylacznik gtéwny pradu statego stuzy wytgcznie do odtgczenia prgdu od modutu
mocy. Po uzyciu wytgcznika giéwnego pradu statego sekcja przytgczy jest nadal pod
napieciem.

» Wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzaé tylko wtedy, gdy
modut mocy i sekcja przytgczy sg catkowicie odtgczone od siebie.

» Odrebna sekcja modutéw mocy moze by¢ odtgczana od sekcji przytaczy wytgcznie
w stanie pozbawionym napiecia.

» Czynnosci konserwacyjne i serwisowe w module mocy falownika moze wykonywac¢
jedynie personel techniczny przeszkolony przez firme Fronius.

/\  OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo wywotane nieprawidtlowym dokreceniem zaciskow przylacze-

niowych.

Skutkiem moga by¢ uszkodzenia termiczne falownika, ktére z kolei mogg prowadzi¢ do

pozarow.

» W przypadku poditgczania przewoddw pradu statego DC i przemiennego AC nalezy
uwazac, aby wszystkie zaciski przytgczeniowe byty dokrecone przy uzyciu poda-
nego momentu dokrecajgcego.




/\  OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo wywotane przecigzeniem.

Skutkiem moga by¢ uszkodzenia falownika.

» Fronius Symo: Do jednego zacisku przytgczeniowego pradu statego podtgczaé mak-
symalnie 33 A.

» Fronius Eco: Do jednego zacisku przytgczeniowego pradu statego podtgczaé mak-
symalnie 15 A.

» Kable DC+ i DC- podtgczyé¢ do zaciskow DC+ i DC- falownika, zwracajgc uwage na

| 2

polaryzacje.
Przestrzega¢ wartosci maksymalnej napiecia wejsciowego pradu statego.

Wskazéwka! Moduty solarne podtgczone do falownika muszg spetniaé norme IEC

61730 Class A.
Wskazoéwka! Moduty fotowoltaiczne wystawione na dziatanie swiatta dostarczajg prad
do falownika.
Informacje Odpowiedni doboér modutéw fotowoltaicznych i mozliwie ekonomiczne wykorzystanie
ogolne falownika wymagajg uwzglednienia nastepujgcych punktéw:
o modutach foto- -  Napiecie biegu jatowego modutéw fotowoltaicznych wzrasta przy statym nastonecz-
woltaicznych nieniu i spadajgcej temperaturze. Napiecie biegu jatowego nie moze przekraczaé

maksymalnego dozwolonego napiecia w uktadzie. Napiecie biegu jalowego przekra-
czajgce podane wartosci prowadzi do zniszczenia falownika i uniewaznienia gwa-
rancji.

- Nalezy przestrzegac wspotczynnikéw temperaturowych podanych na karcie danych
modutu solarnego.

- Doktadnych wartosci potrzebnych przy doborze modutéw fotowoltaicznych dostar-
czaja specjalne programy obliczeniowe, jak np. Fronius Solar.configurator (dostepny
w Internecie pod adresem http://www.fronius.com).

Wskazéwka! Przed podigczeniem modutéw fotowoltaicznych nalezy sie upewnié, czy
wartos¢ napiecia dla modutéw fotowoltaicznych, wyliczona na podstawie danych produ-
centa modutéw, odpowiada rzeczywistosci.

Zaciski D+ / D- Strings Plfzekréj jednego kabla pradu statego:
przytaczeniowe DC= & min. 2,5 mm? - max. 16 mm? min. 2,5 mm?, maks. 16 mm?

pradu statego
Kable pradu statego mozna podigcza¢ do
zaciskow przytgczeniowych pragdu statego
bez oku¢ kablowych.
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Podlaczanie kabli
aluminiowych

22

Wskazowka! Aby zagwarantowac efek-
tywnos$¢ uchwytu odcigzajgcego
tancuchow modutéw solarnych, nalezy sto-
sowac kable o identycznych przekrojach.

WAZNE! W przypadku uzywania oku¢ kablowych do kabli pradu statego o przekroju 16
mm? muszg by¢ zacisniete okucia kablowe o prostokgtnym przekroju.

Zastosowanie oku¢ kablowych z kotnierzami izolujgcymi jest dozwolone tylko w przy-
padku przekroju kabla maks. 10 mm?.

Zaciski przytgczeniowe pradu statego nadajg sie do podtgczenia jednozytowych,
okragtych kabli aluminiowych. Wskutek reakcji aluminium z powietrzem powodujgcej
powstanie opornej, nieprzewodzgcej warstwy utlenionej, podczas podtgczania kabli alu-
miniowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:

- zredukowane prady znamionowe dla kabli aluminiowych,

- nizej wymienione warunki przytgczeniowe.

Wskazéwka! W przypadku uzywania kabli aluminiowych zawsze przestrzegac¢ informaciji
producenta kabli.

Wskazoéwka! Przy dobieraniu przekrojow przewoddéw nalezy braé¢ pod uwage lokalne
uwarunkowania.

Warunki podtaczenia:

II' Na odizolowanym koncu kabla starannie zeskroba¢ warstwe utleniong, np. za
pomocg noza.

WAZNE! Nie uzywac szczotek, pilnikéw ani papieru $ciernego; czastki aluminium pozo-
stajg na kablu i moga zostac przeniesione na inne przewody przewodzgce prad elek-
tryczny.

E| Po usunieciu warstwy utlenionej koniec kabla nasmarowaé obojetnym smarem, np.
wazeling niezawierajgcg kwasoéw i zasad.

Koniec kabla podtgczy¢ bezposrednio do zacisku przytgczeniowego.

WAZNE! Czynnosci nalezy powtdrzy¢, jesli kabel zostat odtgczony i trzeba go ponownie
podtgczyc.



tancuchy
modutéw solar-
nych — spraw-
dzenie polaryza-
cji i napiecia

0-2000m: UDCmax 1000V 5
2001-2500m: UDCmax 900V A OSTROZNIE!

2501-3000m: UDCmax 815V . . i .
:UDCmax 750V| Niebezpieczenstwo wywotane niepra-

widlowa polaryzacja i napieciem.

Skutkiem mogg by¢ uszkodzenia w falow-

niku.

» Przed podtgczeniem sprawdzi¢ pola-
ryzacje i napiecie tancuchéw modutéw
solarnych: napiecie nie moze przekra-
czac nizej podanych wartosci:

w przypadku instalacji na wysokosci
od 0 do 2000 m n.p.m.: 1000 V

» w przypadku instalacji na wysokosci

od 2001 do 2500 m n.p.m.;: 900 V
‘ [) » w przypadku instalacji na wysokosci

+ - od 2501 do 3000 m n.p.m.: 815 V

» w przypadku instalacji na wysokosci
od 3001 do 3400 m n.p.m.; 750 V

Podiaczenie Wskazéwka! Wytamac tylko tyle zaslepek, ile jest dostepnych kabli.
fancuchéw
modutéw solar-
nych do falow-
nika (DC)

2,5 -10mm?2
[\

/

1 \‘\
=958 © O

10 - 16mm?
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Torque (Nm / Ibf.in.) — see
printing near wire terminal

Wskazoéwka! Przestrzegac wartosci
momentu dokrecajgcego nadrukowanego
z boku pod zaciskami przytgczeniowymi!
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Jezeli kable pradu statego beda utozone
na watku wytgcznika gtéwnego pradu
statego lub poprzecznie na wytgczniku
gtéwnym pradu statego bloku przytaczy,
podczas zamykania falownika mogg one
ulec uszkodzeniu lub zamkniecie falow-
nika nie bedzie mozliwe.

WAZNE! Nie uktada¢ kabli pradu statego
na watku wytgcznika gtéwnego pradu
statego lub poprzecznie na wytgczniku
gtébwnym pradu statego bloku przytgczy!

Jezeli naddatek dtugosci kabli prgdu prze-
miennego lub statego musi by¢ utozony

w petle w sekcji przytgczy, kable nalezy
zamocowac opaskami zaciskowymi,
korzystajgc z przewidzianych do tego celu
oczek na gorze i dole bloku przytaczy.
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Wymiana danych

Uktadanie kabla WAZNE! Eksploatacja falownika z zastosowaniem jednej opcjonalnej karty rozszerzen
transmisji danych i 2 otwartych gniazd na opcjonalne karty rozszerzen jest niedozwolona.
W takim przypadku opcjonalnie dostepna jest zaslepka (42,0405,2020).

WAZNE! Jezeli do wnetrza falownika bedg wprowadzone kable transmisji danych,

nalezy przestrzegac nastepujacych punktéw:

- W zaleznosci od liczby i przekroju wprowadzonych kabli transmisji danych nalezy
usung¢ odpowiednie zaslepki z wktadki uszczelniajgcej i wprowadzi¢ kable transmi-
sji danych.

- W wolnych otworach wkfadki uszczelniajgcej bezwzglednie uzy¢ odpowiednich
zaslepek.

Montaz urzadze- AN
nia Fronius Data-
manager w falow-

NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez napiecie resztkowe z kondensatoréw.

niku Skutkiem moze by¢ porazenie prgdem elektrycznym.
» Odczekaé, az kondensatory sie roztadujg. Czas potrzebny na roztadowanie wynosi
5 minut.
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/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez niedostateczne potaczenie przewodu ochron-

nego.

Skutkiem mogg by¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

» Sruby obudowy zapewniajg odpowiednie potgczenie przewodu ochronnego w celu
uziemienia obudowy i NIE moga by¢ zastepowane zadnymi innymi srubami, ktére
nie zapewniajg niezawodnego potgczenia przewodu ochronnego.

WAZNE! Obchodzgc sie z opcjonalnymi kartami rozszerzen, nalezy przestrzegaé
ogolnych zasad dotyczgcych wytadowan elektrostatycznych.

WAZNE! W jednym pierscieniu sieci Fronius Solar Net moze byé obecne tylko jedno
urzadzenie Fronius Datamanager. Wszystkie pozostate urzgdzenia Fronius Datamana-
ger nalezy przetgczy¢ w tryb Slave lub zdemontowac.

Wolne miejsca na opcjonalne karty rozszerzen zaslepi¢ zaslepka (nr kat. —
42,0405,2094) albo uzy¢ falownika niewyposazonego w urzadzenie Fronius Datamana-
ger (wersja ,light”).

WAZNE! W przypadku montazu w falow-
niku urzadzenia Fronius Datamanager
nalezy wytamacé tylko jedng zaslepke
gniazda na ptytke drukowans.
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Zawieszanie falownika na uchwycie montazowym

Zawieszanie
falownika na
uchwycie
montazowym

/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo stwarzane przez niedostateczne potaczenie przewodu ochron-

nego.

Skutkiem mogg by¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

» Sruby obudowy zapewniajg odpowiednie potgczenie przewodu ochronnego w celu
uziemienia obudowy i NIE moga by¢ zastepowane zadnymi innymi srubami, ktére
nie zapewniajg niezawodnego potgczenia przewodu ochronnego.

Boczng czes¢ pokrywy urzgdzenia zaprojektowano tak, aby mogta stuzy¢ jako uchwyt do
przenoszenia i zawieszania.

Wskazoéwka! Falownik, ze wzgledéw bezpieczenstwa, jest wyposazony w blokade, kidra

umozliwia zawieszenie falownika na uchwycie montazowym tylko wtedy, gdy wytgcznik

gtéwny pradu statego jest wytgczony.

- Falownik mozna zawiesi¢ na uchwycie montazowym i zamkng¢ tylko przy wytgczo-
nym wytgczniku gtéwnym pradu statego.

- Falownika nie nalezy zawieszac¢ i zamykac przy uzyciu sity.

Wkrety mocujgce w sekcji wymiany danych falownika stuzg do zamocowania falownika
na uchwycie montazowym. Prawidtowo dokrecone wkrety mocujgce sg warunkiem
dobrego styku miedzy falownikiem a uchwytem montazowym.

/A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo wywotane nieprawidtowym dokreceniem srub mocujacych.
Skutkiem mogg by¢ wytadowania tukowe podczas pracy falownika, ktére z kolei mogag
prowadzi¢ do pozarow.

» Wkrety mocujgce zawsze dokreca¢ podanym momentem obrotowym.

%TXZS/Z,SNm
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Pierwsze uruchomienie

Pierwsze urucho-
mienie falownika

/A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo wskutek btedéw obstugi i nieprawidlowego wykonywania prac.

Skutkiem mogg by¢ powazne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

» Uruchamianie falownika moze by¢ wykonywane tylko przez przeszkolony personel i
tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

» Przed instalacjag i uruchomieniem nalezy przeczytaé instrukcje instalacji i obstugi.

W przypadku pierwszego uruchomienia falownika nalezy dokonaé réznych ustawien
w menu ,Setup”.

Jezeli konfiguracja zostanie przerwana przed jej zakohczeniem, mozna rozpoczac jg
ponownie, za pomocg resetowania zasilania po stronie AC. Resetowanie AC odbywa sie
przez wylgczenie i ponowne wigczenie wytgcznika ochronnego przewodu.

Konfiguracje krajowag mozna ustawié¢ tylko w trakcie pierwszego uruchomienia falownika.
Jezeli istnieje konieczno$¢ zmiany konfiguracji krajowej po pierwszym uruchomieniu
falownika, nalezy skontaktowa¢ si¢ z Dzialem Pomocy Techniczne;.

2 | | 1 3 ICOMF IGH
Larnguage i Select Country
- 58 Hz )
E n g IISh International 58 Hz
F o &4
s — t a
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* Przyktady Kraj Ustawienie

Dostepne konfiguracje krajowe mogg ulec zmianie wskutek aktualizacji oprogramowania. Dlatego ponizsza
lista moze nie by¢ w petni zgodna ze wskazaniami w falowniku.

50Hz
60Hz
AT1E
AT2E
AT3E
AU1

AU2
AU3

AU4
AU5
AUG6
AU7
BE

BR2
BR3
CH

CL
CcY
Cz
DE1F
DE1P

DE2F
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International 50 Hz DE2P Deutschland (> 4,6 kVA)- IT6 Italia < 11,08 kVA 2019
International 60 Hz cosPhi(P) 0,9 IT7 Italia > 11,08 kVA 2019
Osterreich cosphi = 1 DE2U Deutschland (> 4,6 kVA)- JO98 Jordan G98
Osterreich cosphi P 0,9 Q(U) JO99 Jordan G99
Osterreich: Q(U) DKA1 West Denmark - 125kW LK Sri Lanka
Australia AUS1 - AS/ DKA2 East Denmark - 125kW MG50 Microgrid 50 Hz
NZS4777.2 DU1  Dubai < 10 kW MG60 Microgrid 60 Hz
Australia AUS2 - VIC DU2 Dubai 10 kW - 400 kW NI98 Northern Ireland G98
Australia AUS3 - NSW EE Estonia NI99 Northern Ireland G99
Ausgrid ES Espafa NL Nederland
Australia AUS4 - QLD ESOS Territorios espafioles enel NO Norge
Australia AUS5 - SA extranjero (Spanish Over- NZ New Zealand
Australia AUS6 - WA - WP sea Islands) PF1  Polynésie frangaise
Australia AUS7 - WA-HP EULV EU - low voltage (French Polynesia)
Belgique / Belgié EUMV EU - medium voltage PL Poland
Brasil: < 6 kVA Fl Finland PT Portugal
Brasil: > 6 kVA FR France RO Romania
Schweiz / Suisse / Sviz- FROS Territoire d’Outre-Mer SA Saudi Arabia
zera / Svizra (French Oversea Islands) SE Sverige
Chile G98  Great Britain GB - G98 Sl Slovenija
Kutmrpog / Kibris / Cyprus GB Great Britain SK Slovensko
Cesko GR EAGSa THM Thailand MEA
Deutschland (4,6 kVA)- HR Hrvatska THP Thailand PEA
konst. cosPhi(1) HU Magyarorszag TR Trkiye
Deutschland (4,6 kVA)- IE Eire / Ireland UA YkpaiHa
cosPhi(P) 0,95 IL J8l ) [ 2nw / Israel ZA South Africa / Suid-Afrika
Deutschland (> 4,6 kVA) - IN India
konst. cosPhi(1)
4 I I 1 5 I I 1
Loading Setup Time C[hkh:mm:ss)
L
Wait... 43:34:45
o Q —’,) = + a
8 I I 1 ! | EEER | 1
Il]a te  [dd. mm. wne] MFF TEACKER 2
x Y :‘,, + e (\}____“_f) + Yo
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Wskazowki dotyczace aktualizacji oprogramowania

Wskazowki
dotyczace aktu-
alizacji oprogra-
mowania

34

a Standles————"
DATCOM ‘.

Relay
*Clock
1‘! * + +
|E=E | 1
+Unplug USE Dewice

Logging Interval

*Q +* =+ ‘JQ

Jezeli falownik jest dostarczony z
nosnikiem USB, po uruchomieniu falow-
nika nalezy przeprowadzi¢ aktualizacje
oprogramowania:

[1] Podtaczy¢ nosnik USB w sekciji
wymiany danych falownika.

[2] Wywota¢ menu ,Setup”.
[3] Wybra¢ z menu opcje ,USB”.

Wybra¢ polecenie ,Update Software”
(Aktualizacja oprogramowania).

E| Wykona¢ aktualizacje oprogramowa-
nia.



Nosnik danych USB stuzacy jako rejestrator
danych i do aktualizacji oprogramowania falownika

Nosnik danych Nos$nik danych USB podtgczony do gniazda USB A moze stuzy¢ jako rejestrator danych
USB jako reje- dla falownika.
strator danych
Dane zapisane na nosniku danych USB mozna w kazdej chwili odczyta¢ z pliku CSV
bezposrednio w programach oferowanych przez inne firmy (np. Microsoft® Excel).

Starsze wersje oprogramowania Excel (az do wersji Excel 2007) majg ograniczenie
liczby wierszy do 65 536.

Dane na nosniku Jezeli nosnik danych USB jest stosowany jako rejestrator danych, automatycznie kopio-
usB wane sg na niego trzy pliki:

- Plik systemowy FRONIUS.sys:
Zawiera dane zapisywane z falownika, ktére nie sg istotne dla klienta. Pliku nie
wolno usuwac pojedynczo. Usuwac tylko wszystkie pliki razem (o rozszerzeniach
*.sys, *.fld, *.csv).

- Plik dziennika DALO.fld:
Plik dziennika do odczytu danych w oprogramowaniu Fronius Solar.access.

Blizsze informacje dotyczgce oprogramowania Fronius Solar.access zawarto
w instrukcji obstugi ,DATCOM Detail” dostepnej pod adresem http://
www.fronius.com.

- Plik dziennika DATA.csv:
Plik dziennika do odczytu danych w arkuszu kalkulacyjnym (np.: Microsoft® Excel).

(1) Folder gtéwny USB (folder Root)
USB_Drive (1) (2) Falowniki firmy Fronius (Fronius
|_> Galvo, Fronius Symo, Fronius
GALVO / SYMO / PRIMO / ECO Primo lub Fronius Eco)
(2) (3) Numer falownika — mozna go
— 01 (3) ustawi¢ w menu ,Ustaw.” w pozycji
L FRONIUS.sys DATCOM
DALO.fld
DATA.csv Jezeli jest dostepnych kilka falownikow
o tym samym numerze, to trzy pliki sg
> 02 zapisywane w tym samym folderze. Do
| L FRONIUS.sys Bi\zliNOy ;())Ilzk:cjlcjjt)ast dofgczona liczba (np.:
DALO.fld -
| DATA.csv

Struktura danych na nosniku USB

Struktura pliku *.CSV:
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(1) @ @ @ 6 6) (7)

SerialNr.:123456739987456321"
Date Time Inverter No. Device Type Periode [s] Energy [Ws] Energy L[Var] Energy C[Var]

30.03.2013 17:15:19 1 247
30.03.2013 17:15:19 1 247
30.03.2013 17:15:19 1 247
30.03.2013 17:15:20 1 247
(8) 9)

- L ‘ a R

Display Information

V0.1.5 Build 0
28.03.2013 23:59:49 Info 017, Counter 0092
Logging Start

(1) ID

(2) Nr falownika

(3) Typ falownika (kod DATCOM)

(4) Odstep miedzy kolejnymi cyklami rejestracji danych w sekundach

(5) Energia w watosekundach w odniesieniu do odstepu miedzy kolejnymi cyklami

rejestracji danych
(6) Moc bierna indukcyjna

(7) Moc bierna pojemnosciowa
(8) Srednie warto$ci z okresu rejestrowania (napiecie AC, prad AC, napiecie DC,
prad DC)
(9) Dodatkowe informacje
llo$¢ danych Nosnik danych USB o pojemnosci np. 1 GB moze zapisywac rejestrowane dane
i pojemnos¢ w odstepie 5 minut przez okres 7 lat.
pamieci
Plik *.CSV

Pliki *.CSV mogg zawiera¢ maks. 65 535 wierszy (rekordow) (w przypadku oprogramo-
wania Microsoft ® Excel do wersji 2007 wigcznie, nowsze wersje nie majg juz zadnych
ograniczen).

W przypadku odstepu miedzy kolejnymi cyklami rejestracji danych wynoszacego

5 minut, 65 535 wierszy jest wypetnianych danymi w okresie ok. 7 miesiecy (wielkos¢
pliku *.CSV wynosi ok. 8 MB).

Aby zapobiec utracie danych, plik *.CSV nalezy w ciggu 7 miesiecy zarchiwizowaé¢ na
komputerze PC i usung¢ z nosnika USB. Jezeli odstep miedzy kolejnymi cyklami reje-
stracji danych jest dtuzszy, okres ten odpowiednio sie wydtuza.

Plik *.FLD

Plik *.FLD nie moze by¢ wiekszy niz 16 MB. Odpowiada to odstepowi miedzy kolejnymi
cyklami rejestracji danych wynoszgcemu 5 min w okresie ok. 6 lat.

Gdy rozmiar pliku przekroczy 16 MB, nalezy go zarchiwizowa¢ na komputerze PC

i usung¢ wszystkie dane z nosnika danych USB.

Po zarchiwizowaniu i usunieciu danych, nosnik USB moze ponownie stuzy¢ do zapisu
rejestrowanych danych, bez koniecznosci wykonywania dalszych czynno$ci.

Wskazoéwka! Wskutek zapetnienia nosnika USB moze doj$¢ do utraty lub nadpisania

danych. Podczas stosowania nosnika USB nalezy zwraca¢ uwage, aby na nosniku byta
dostepna odpowiednia ilos¢ miejsca.
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Pamie¢ buforowa

Zgodne nosniki
usB

WSKAZOWKA!

Ryzyko wywotane zapetnieniem nosnika USB.

Skutkiem moze by¢ utrata lub nadpisanie danych.

» Podczas stosowania nosnika USB nalezy zwracac¢ uwage, aby na nosniku byta
dostepna odpowiednia ilo$¢ miejsca.

Jezeli nosnik danych USB jest odtgczony (np. w celu zarchiwizowania danych), rejestro-
wane dane sg zapisywane w pamieci buforowej falownika.

Gdy tylko nosnik danych USB zostanie ponownie podigczony, dane zostang automatycz-
nie przeniesione z pamieci buforowej na ten nosnik.

Pamie¢ buforowa moze zapisywa¢ maksymalnie 6 punktow rejestraciji. Dane sg rejestro-
wane tylko w trakcie eksploatacji falownika (moc powyzej 0 W). Okres rejestrowania
danych jest ustawiony na state na 30 minut. Wynika z tego czas 3 godzin rejestrowania
danych w pamieci buforowe;j.

Jezeli pamieé¢ buforowa jest peina, najstarsze dane w pamieci buforowej zostang
zastgpione przez nowsze dane.

WAZNE! Pamieé buforowa wymaga ciggtego zasilania.

Jezeli w trakcie eksploatacji dojdzie do zaniku pradu przemiennego, wszystkie dane
znajdujgce sie w pamieci buforowej zostang utracone. Aby nie utraci¢ danych przez noc,
nalezy wytgczy¢ funkcje automatycznego wytgczania noca (parametr ,Night Mode”

w menu ,Ustaw.” ustawi¢ na ,ON” — patrz rozdziat ,Konfiguracja i wyswietlanie pozyc;ji
menu”, ,Wyswietlanie i konfiguracja parametréw w pozycji menu «DATCOM»” w instruk-
cji obstugi Datamanager 2.0).

W modelu Fronius Eco lub Fronius Symo 15.0-3 208 pamieé¢ podreczna dziata takze

w przypadku czystego zasilania DC.

W zwigzku z réznorodnoscig nosnikdw danych USB, jakie sg dostepne na rynku, nie
mozna zagwarantowac, ze kazdy nosnik danych USB zostanie rozpoznany przez falow-
nik.

Firma Fronius zaleca stosowanie tylko certyfikowanych nosnikéw USB do zastosowan
przemystowych (nalezy zwraca¢ uwage, czy posiadajg one logo USB-IF)!

Falownik obstuguje nosniki USB wykorzystujgce nastepujace systemy obstugi plikow:
- FAT12
- FAT16
- FAT32

Firma Fronius zaleca, aby nosniki USB byly uzywane tylko do zapisu rejestrowanych

danych lub aktualizacji oprogramowania falownika. Na nosnikach USB nie mogg znaj-
dowac sie zadne inne dane.

Symbol standardu USB na wyswietlaczu falownika, np. w trybie wyswietlania
~TERAZ":
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Nosnik danych
USB do aktualiza-
cji oprogramowa-
nia falownika

Odtaczanie
nosnika danych
usB

38

NTERHZN

Moo weilsciowa
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Jezeli falownik rozpoznaje nosnik
danych USB, na wyswietlaczu w pra-
wym goérnym rogu pojawi sie symbol
standardu USB.

W trakcie uzywania nosnika USB nalezy
sprawdzi¢, czy wyswietlany jest symbol
standardu USB (moze on takze migac).

Wskazowka! W przypadku instalacji napowietrznych nalezy pamietac, ze typowe nosniki
USB dziatajg niezawodnie tylko w okreslonym zakresie temperatur.
W przypadku instalacji napowietrznych nalezy dopilnowaé, aby nos$nik USB dziatat

réwniez w niskich temperaturach.

Za pomocg no$nika danych USB takze klienci kohcowi po wybraniu w menu ,USTAW.”
pozycji ,USB” mogg zaktualizowa¢ oprogramowanie falownika: plik z aktualizacjg jest
najpierw zapisywany na nosniku danych USB, a nastepnie przenoszony z niego do
falownika. Plik z aktualizacjg musi znajdowac sie w katalogu gtéwnym (,Root”) nosnika

danych USB.

Zasada bezpieczenstwa dotyczgca odtgczania nosnika danych USB:

v Q Do not disconnect
' USB-Stick

lI’ while LED is flashing!

WAZNE! Aby zapobiec utracie danych,

podtgczony nosnik danych USB mozna

odfgczac tylko po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

- tylko po wybraniu z menu USTAW.
pozycji ,USB / Bezp. usuw. sprz.”,

- jezeli dioda ,Transmisja danych” nie
miga lub nie $wieci.



Wskazowki dotyczace konserwac

Konserwacja

Czyszczenie

Wskazowka! W przypadku poziomej pozycji montazowej i montazu na zewnagtrz nalezy
raz w roku kontrolowaé poprawnos¢ osadzenia wszystkich potaczeh gwintowanych!

Wszelkie czynnosci konserwacyjne i serwisowe moze wykonywac jedynie personel tech-
niczny przeszkolony przez firme Fronius.

Falownik w razie potrzeby przetrze¢ wilgotng szmatka.
Do czyszczenia falownika nie stosowac zadnych srodkéw czyszczgcych, srodkéw szo-
rujgcych, rozpuszczalnikow ani podobnych srodkdow.

39




Australia — przewody ochronne do kabli

Szczelnie
zamykac¢ prze-
wody ochronne
kabli

Uszczelnienie
rurek instalacyj-
nych

40

Zwracac uwage, aby przewody ochronne kabli zapewniaty szczelne zamkniecie!

rigid or flexible ;%

WSKAZOWKA!

Skraplanie wilgoci w rurkach instalacyj-

Outside _ _[nside nych moze doprowadzié¢ do uszkodzen
TSR falownika lub podzespotow systeméw
\ \ \ \ .
| FEEELUEEELNNNRRY fotowoltaicznych.
\\ \\ \\ \\
b ny Aby unikng¢ niepozgdanego przeptywu
163 powietrza i skraplania sie wilgoci w rur-
LY kach instalacyjnych,
i » nalezy uszczelnié wszystkie rurki
\ grSonduit instalacyjne za pomocg silikonu o
S trwatych witasciwosciach elastycz-
AC~ [7 i 3 nyCh,
ey yepemey - Condut > wypetniajgc nim kazdy otwor, przez
§ Condensation ktéry wchodzg lub wychodzg prze-
wody,
» na catej dlugosci rurki instalacyjnej.
1
/ Conduit fitting
Outside Inside Conduit

Perma

. Conduit
nently elastic sealant

Permanently elastic
sealant

Inverter housing

Seal all used conduits!
Seal every incoming and every outgoing conduit!
Seal both conduit ends!




Naklejka z numerem seryjnym do uzycia przez

klienta

Naklejka z nume-
rem seryjnym do
uzycia przez
klienta (Serial
Number Sticker
for Customer
Use)

Fronius Inverter
Installation

. &

+

Application example

Operating
Instructions

a; 777777777777 77777777777777777 “only Australia

Numer seryjny falownika znajduje sie na
tabliczce znamionowej na spodzie falow-
nika.

W zalezno$ci od pozycji montazu numer
seryjny moze by¢ trudno dostepny lub czy-
telny, np. jesli falownik zostat zamonto-
wany w ciemnym lub zacienionym miej-
Scu.

Do instrukciji instalacji falownika dotgczone
sg dwie naklejki z numerem seryjnym:

* 57 x 20 mm
* 67 x 20 mm

Mogg one zostaé umieszczone przez
klienta w dowolnym, dobrze widocznym
miejscu, np. na przedniej Scianie falownika
lub na instrukcji obstugi.

Przyktad zastosowania:
Naklejka z numerem seryjnym na instrukcji
obstugi lub na przedniej Scianie falownika

Tylko w przypadku Australii:
naklei¢ naklejke DRM Australia w obsza-
rze urzadzenia Datamanager.

* Serial Number Sticker for Customer Use, 57 x 20 mm
** DRMs for Australia for Customer Use, 67 x 20 mm
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstralle 1
A-4643 Pettenbach
AUSTRIA
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.

Find your
spareparts online

spareparts.fronius.com




